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SPRAWOZ ANIE Z BADAN OL- L8W.6210.318-31

Siedlce, dnia 21.04.2017

.24017

Nazwa i adres klienta: pariStWOWy pOw

Podstawa badan: Pismo OL-LBW
Rodzaj pr6bek: Woda przeznacz
Miejsce pobrmia pr6bek: WodociEg pubtir
Data pobrmia pr6bek: L9.04,2017
Pr6bki pobral: PSSE Siedlce - i

{etodapobieraniapr6bek PN-ISO 5667-5t.
; protokotu pobrmia probek: HKN/147/16/17

Data przyjgcia pr6bek 19.04.2017
Data rozpoczqcia i zakof czenia badari 19 ,04 , - 21.04 ,20

Inne inlbrmacje dotycz4ce pr6bek Stan pr6bki (ek)

Cel badania Przedlo'enie ied

atowy Inspektor Sanitanny w Siedlcach, ul.
630.20.2016 z dnia 09.12.20t6

rna do spoiycia prz:.ez ludzi
rny Olszyc Szlachecki

ekcja Higieny Komunalnej (Klient wewngtrzny)
003, PN-EN ISO 5667-3:2005. PN-EN ISO 1

7

rie budzi zastrzeilefr

Lostkom nadzoruj4rcym (zgodno56 z przepisami prawa)

- a$/ Xrfi-yTrE"L tl
AP{C fi LIilH X,A LG $ fr, ru,{

2017 -04- 2 5
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UIITAGA:

Wyniki badati zawarte w sprawozdaniu odnoszq sig w
ich zastosowania, kiedy ma to znaczenie dla dokonqnt
wyniku badania nie uwzglgdnia niepewnoici zl,viqzant

w ciqgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.. Be

Opis i identyfikac

qcznie do danej pr6bki. Niepewnoit podaje sigjeilijest to istot
o c e ny z go dno i ci z wy sp e qfi kow anym i w ar t o i c iami gr anic znyn
z pobieraniem pr6bki. Klientowi przysluguje prawo do zlo2enia
cisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moie byt pou

t clla miarodajnoici wynikiw badania lub
lub na iczenie klienta. Niepewnoit
elilamacji na piSmie na wykonanq uslugg
tlane inaczej nii w caloici.

Nr pr6bki Godz. pobr. Ozn. klienta Rodzaj rki i punkt pobrania

318/n 09:05 I Czachy I rran - kuchnia

3191n 08:50 2 Olsryc rk 22t kran - kuchnia

Akt pravny: : Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn

\
.. Wyniki badarfl mikrobiologicznych

3 listopada.20 I 5 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do s, przez ludzi (Dz.U. poz.l9B9

Legenda: 'hw" - nie w.vkrytq 'L" - nie badano

Lp. Wska2ni( tka Jm
probek, wyniki

3L8/n 319/n
I Liczba baKerii Escherichia coli w 100 |

PN-EN ISO 9308-l:2014-12

NajwyZsza dopuszczalna warto$i: 0 jtk w 1 00 r

tl wody

wody

liczba 0 0

2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wo
PN-EN ISO 9308-l:2014-12

NajwyZsza dopuszczalnawarto66: 0jtk w 100 r

ry

wody

liczba 0 0
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2. Wyniki badaf fizykochemicznych

Wskalnik,

jon
PN-ISO 7150-l:2002

I Najwyzsze dopuszczalne stQzenle 0,50 mg/l

Barwa

iPN-EN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06

;Akcentowalna orzez konsument6w i bez nie

J Mqtno56
PN-EN ISO 7027:2003 (#)

iNajwyzsza dopuszczalna warto66: I NTU (

bez nieprawidlo*ych zmian)

Przewodno56 elektryczna wla6ciwa

Sb.s4 asFlenl SBW,G

mgr Mdgoaah Zadura

- nie bddano

pr6bek, wyniki i

jrrru poni2ej I

poniiej 1

319

o,96

o,37

273

poni2ej t akcept.

poniiej 1 akcept.

10

iPN-EN 27888:1999

N ai rv-vzsze dopuszczalne stgzenie: 25 00 pS/cm

r5 lsmak (Liczba progowa smaku)
,PN-EN 1622:2006

i Metoda uproszczona, parzysta, wyb6r niewymusz(rny, trzech ocen iaj 4cych

lCzas przechowl.n'ania pr6bek: do 48h

.l
!

i

i Temperatura badah: 2l -25 " C

jAkceptowalny przez konsument6w i bez nieprawiflowych zmian

jstqienie jon6w wodoru (pH)

.PN-EN ISO 10523:2012

(w temp. 25 "C)

;Dopuszczalny zakes wartoSci: 6,5 - 9,5

tj--"p".h (L'";b" t-go*u tupu"hul
l IPN-EN 1622:2006I lrl\-trt\ roLL.Lvvo

i iMetoda uproszczona" parzysta, wyb6l y, trzech oceniaj4cych

I lCzas przechowyrvania pr6bek: do 48 h

; lTemperatura badafr: 2I-25 "C

iAkceptowalny przez konsumentow i bez niopra

"8" - badanio poza zakresem okredytac.li PCA nr AB 565; (#) - archiwalna; poniiej "liczba" - wrry]ik poniaei grdnicy omaczalnoict

N - pdana niepewnoi rczsezona iest obliczona z

Autoryzovtal

wsfilczynnika rozszerzenia k = 2 prry pozionie prawdo@obieistwa 95yo'

714

ITON

KONIEC SPRAWOZDANIA

lr'rru
I

I

!

I
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bakterii Escherichia coli w 100 ml wody
PN-EN ISO 9308-I:2014-12

WLsza dopvszczalna wartoSd: 0 jtk w 100 ml wody

bakterii grupy coli w 100 ml wody
PN-EN ISO 9308-1:2014-12

wyzsza dopuszczalna wartoSi: 0 jtk w 100 ml wody

Narya i adres klienta:

Podstawa badm:

Rodzaj pr6bek:

Iviiejsce pubraria pr obek:

Data pobrmia pr6bek:

Pr6bki pobral:

'"-**toda pobierania probek

,,r protokolu pobrania pr6bek:

Data przyjgcia pr6bek

Data rozpoczgcia i zakoirczenia badari

Inne infomacje dotycz4ce pr6bek

Cel badania

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL- LBW "6210.316-31 .2i,017

Paflstwowy Powiatowy Inspeklor Sanitarny w Siedlcach, ul. poni

Pismo OL-LBW.630.20.2016 z dnia 09.t2.20t6
Woda przeznaczona do spo2ycia przezludzi

Ht<Nn47n5n7
19.04.20L7

19.04. - 20.04.2017

Stan pr6bki (ek) nie budzizastrzeileft

Siedlce, dfia 21.04.2017

Legenda: 'nw" - nie wykrltq nie badano

Przedlo2enie jednostkom nadzoruj4cym (zgodno5d z przepisami prawa)
UWAGA:

Wyniki badait za\'t)arte w sprawozdaniu odnoszq sig wylqcznie do danej pr6bki. Niepewnolt podaje sig jeili jest to alla miarodajnolci wynik6w badania lub
ich zastosowania, kiedy ma to znqczenie dla dokonania oceny zgodnoici z wyspecyfikowanymi ytartosciami lub na 2yczenie klienta. Niepewnoit
wyniku badania nie uwzglgdnia niepewnoici zwiqzanej z pobieraniem pr6bki. Klientowi przysluguje prawo do zloienia ii na piirnie na wykonanq uslugg
w ciqgu I4 cini od daty otrzymania sprawozdania.. Bez pisemnej zgody Kierotunika OL sprawozdanie nie moie by6 inaczej nii w caloici

is i ident
Nr pr6bki Godz. pobr. Ozn. klienta Rodzaj pr6bki i punkt pobrania

316/n 09:25 I Kopcie 18; kran - sklep

Jtiln 09:15 2 Podzdr6j 27; kran - kuchnia

Akt prawny: : Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada.2}l5 r. w sprawiejakoiciwody przeznaczonej do

r. Wyniki badaf mikrobiologicznych

przez ludzi (Dz.U. poz.l989

WskaZnik, metodyka
pr6bek, wyniki

Dokument generowany elektronicznie, 1. 3/17'-01-WG/PO- 1 1, Dqtq vjdanid 22. 1 2.20 1 5 Aluner : OL- LBW. 62 I 0. 3 I 6-3 I 7. 20 I 7, Slronq I z 2



:2. Wyniki badari fizykochemicznych

Wska2nik, metodyka

poniiej

Najr.ryzsze dopuszczalne stqZenie: 0,50 mg/l

l,z iBarwa
i jrN-eN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06

lmq/lt-
l

I

rMqtno56

iPN-PN tSO 7027:2,003 (#)

Najuy:isza dopuszczalna wartosi: 1 NTU (akceptowalna przez konsument6w i

1 bez nieprawidlowych zmian)

+ iPrzewodno56elektrycznawla6ciwa
, IPN-EN 27888:1999

I iirv temp. 25 'C)

' iNul*yzrredopuszczalnestgzenie:2500pS/cm

l:' iSmak (Liczba progowa smaku)
iPN-EN 1622:2006

lM€toda uproszczona, parzyst4 wyb6r niewymuszony, trzech oceniaj4cych

Czas przechowy'rvania probek: do 48h

. Temperatura badan: 2 I -25 "C
j Akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlovrrych zmtan

iStqienie jon6w wodoru (pH)
IPN-EN ISO 10523:2012

l(rv temp. 25 "C)

lDopuszczalny zakres wartosci: 6,5 - 9,5

:7 iZapach (Liczba progowa zapachu)
IPN-EN 1622:2006

I iMeto0a uproszczona, parzysta, wyb6r niewymuszony, trzech oceniaj4cych

I lCzas przechowyu,ania pr6bek: do 48 h : .

' rTemperatura badai: 21-25 "C

; iAkceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidtowych zmian

poniiej 1

"8" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565: (t) - norma archiwalna: ponizej "liczba" - wynik ponizej granicy oznaczalnoici

Autonzoval

iruru

i

I

I

Legenda: '." - nie badano

prdbek, wyniki

3t7ln
poni2ej Or05

0,21

poniiej 1 akcept. i

poniiej 1 akcept,

fL AJ

'e*icii

514

7,8

1iv.llF3YG
\-.1;.{-l<.

mqr Maxe Kania-Romaniah

SlaGzy asystenl SBWG

,/z,l
mgr [ldgoaala Zaoura KONIEC SPRAWOZDANIA

Akceptowalna przez konsument6w i bez nieprawidlorrych zmian
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