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Domanice p
Podstawa badari: Umowa HKN.440.1.8.2019 z dnia 10.01.2019 1.
Rodzaj probek: Woda przeznaczona do spozycia przez tudzi
Miejsce pobrania probek: Wod. publ. Olszyc Szlachecki
Data pobrania probek: 14.10.2019
Probki pobral: PSSE Siedlce- Sekcja Higieny Kgmunalnej (Klient wewngtrzny)
Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISP 19458:2007
Nr protokolu pobrania probek: SIED/HKN/268/2019 /.
Data przyjecia probek 14.10.2019 74
Data rozpoczgeia i zakoiiczenia badan 14.10.-17.10.2019
Inne informacje dotyczace prébek Stan probki (ek) nie budzi zastrzezen
ey Przedlozenie jednostkom nadzorujgcym (zgodnosé z przepisami prawa) _

Wyniki badan zawarte w sprawozdaniu odnoszq si¢ wylqcznie do otrzymanej prébki. Laboratorium podaje niepewnosc dla wynikow, ktore po wwzglednieniu
niepewnosci zawierajq wartos¢ paramelryczng (dla okreslenia ich miarodajnosci) lecz niepewnosci nie uwzglednia sie przy shwierdzaniu zgodnosci..
Laboratorium przyjelo zasade prostej akceptacyi, w kirej niepewnos¢ pomiaru nie moze byé stosowana jako dodatkowa 1olerancja w odniesieniu do wartosci
parametrycznych. Wynik zgodny (akceptacja) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci nie przekracza lub osiqga wartos¢ parameltryczng, przy czym ryzyko blednej
akceptacji wynosi do 50% w przypadiu wyniku zblizonego do swartosci parametrycznej. Wynik niezgodny (odrzucenie) - jezeli wynik pomiaru bez niepeywnosci

przekracza wartos¢ paramelryczng, przy czym rvzyko blednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej.
Niepewnos¢ wyniku badania nie wwzglednia niepewnosci zwiqzanej z pobieraniem probki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢

powielane inaczej niz calosci.

Opis i identyfikacja probki: - ke E
Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania
w10 " Olye Selachecki SUW, woda podavana dosieci

2782z 09:50 2 Olszyc Folwark 23, lo_kal mieszkalny_. kuchn_l kran )

57;33/1_ ] l—OOS 3 o Czachy 23, lokal miuzmy. lazienka - kran o

Akt prawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

1. Wyniki badan mikrobiclogicznych Legenda: "nw'—;ie wykryto, ™" - nie badano

. 5 | ! Numery prébek, wyniki i
i Lp. Wskaznik, metodyka I e Alsthoid s e !
- - e R TN T . . NN " 2782/z | 2783/z |
{1 |Bakterie grupy coli liczba ) ' 0 0
| IPN-ENISO9308-1:2014-12+A1:2017-04 i - ! l
i {Wartoié p yezna: liczba mikr izmow 0 jtk100 ml wody : !
‘l %Dopusuza sig pojedyricze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk/100ml nalezy i
! 5 ykonaé badanie p E. colii kokéw celem wykluczenia ich obecnosci |
NN i dchii e ki A ol s s S o - " —- cme S . SO
2 Enterokoki 0 | 0 0 i
lPN-EN 1SO 7899-2:2004 i ; i !
{Wartosé p czna: liczbz mikroorganizmow 0 jtk w 100 ml wody ; i i i
e __-_-_{, — i e e } e ; .__r . - ___l__ - a—
i3 Escherichia coli liczba : (1} ! 0 0 !
i PN-EN SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 » i
i Wartoié p yezna: ficzba mikroorganizméw O jtk w 100 mi wody ] ! i
4 i0gélna liczba mikroorganizméw na agarze odzywczym w 1 mi wody po  lizb2 ok. 3000 | ok. 5000 ' ok. 5000 |

~ 72hw22°C .‘
i {PN-EN SO 6222:2004 | :
l\\'anoié parametryczna: Bez nieprawidlowych zmian 3 l '

leca sie, aby ogdlna liczba mik ganizméw nie przek

0 tk/] mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagewej. i !
EOO jtk/1 ml w kranie konsumenta. |
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2. Wyniki bad;nfl” fizykochemicznych

Legenda: ™" - nie badano

! ok = SIS = cepememewpeiRTE0 i
! ; X H { Numery probek, wyniki i
i Lp. | Wskaznik, metodyka i Im Breeummea el HINEH P : 4,[
i i o sl _Es_ilz i 2782/z i 2783/z
l1 [chior wolny, (B) men 0,20 ! 0,08 @ 0,06 ’
{Metoda producenta testu Merck Millipore Nr 1.00599
;Wanoﬁé parametryczna: 0,3 mg/l I i ; . i
! I ! 1
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