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dot..jakości rvody z wodociągu Olszyc Szlachccki

Na podstawie:

Gmina Domanice
Domanice 52

08-113 Domanice

OCENA JAKOŚCI woDY Nr HKN.4411.8.54.2019

o alt,4 ust. 1 Pkt 1 Ustawy z dnia 74 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z2019 r., poz. 59),

o aft, 12 ust. l UstawY zdnia7 częrwca2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę izbiorowym
odprowadzaniu ścięków (Dz.IJ. z2018 r., poz. 1l52 zpoźn. zm.),

' §2l ust,l Pkt3 iust,3 pkt 1Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdrtia 7grudnia 201] r.
w sPrawiejakoŚciwody przęznaczonej do spoĄciaprzezludzi(Dz.|J.z201,7 r.,$oz.2żg4),o uzYskanYch wYników badań Próbek wody pobranych zwodociągu sieciowego Olszyc Szlachecki:
sPrawozdań zbadań sPorządzonychprzez Laboratorium lrzedsiębiorstwa i ńanalizacji Spółka

z o.o.(PWiK) w Siedlcach Nr 528 - 531l20lg z dnia22.07 .2019 r.,
sPrawozdania z ladń sporządzonego przęz Oddział Laboratoryjny pSSE, w Siedlcach:

Nr OL-LBW .6ż10.78żln-784ln.2019 z dnia29,0] .2019 r.,

PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach stwierdza
warunkową PrzYdatnoŚĆ wody do spożycia przezludziz wodociągu sieciowego

OlszYc Szlachecki zarządzanego przez Gminę Domanice, Domanice sj, os-rrs Domanice.

uzasadnienie
Administrator wodociągu olszyc Szlachecki w dniu 23.07.2019

próbek wody pobranych i zbadanych w ramach kontroli wewnętrznej
w Siedlcach nr 528 - 531l20l9 z dnia22.07.2019 r.

W dniu 24.01.2019 r. Pracownik Powiatowej Stac.ji Sanitarno-Epidemiologiczne.i (pSSE)
w Siedlcach pobrał do badań w ramach kontro|i urzędowej piouki wody z punktów ,;;i,;;i";"Ó;
wodociągu sieciowego Olszyc Szlachecki do protokołu: xi sIpo/HKN/l 6215012019 - sprawozdanie,z badań z dnia 29.07 .2019 r., Nr oL-LBw .6210.'782ln-184ln.2019.

Na Podstawie ww. badań wody stwierdzono, źe jakość wody ze względu na zwiększoną
zalecaną ogólną |iczbę mikroorganizmów w 22oC nadal nie spełnia wyńagań dla'wody prr"rr'u"ron$do sPoŹYcia P|ZęZ ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z c1nia7 grudnia 2017 r. w sPrawie jakości wody przeznaczotrcj do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017 r.,poz.2294).
SPrawozdania z badań Próbek wody wykazały następujące przekroczenia ogólnej liczby
mikrclorganizmów w żżoC:

' SPrawozdania z dnia 22.07.2019 r., badania przeprowadzone przęz Laboratoriun1 pŃir
w Sied|cach:

- woda surowa (studnia) - ogóIna liczba mikroorganizmów w 22"C- 3 jtk/l mI;
- OlszYc Szlachecki SUW - woda podawana do sieci --ogóIn aliczbamikroorganizmów w 22,C -238 jtVl mt;
, C,zacl, 23 - lokal mieszkalny - ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C_ >300 jtt</l ml;
- Olszyc Folwark 2ż -lokal mieszkalny - ogólna liczba ńk.oo.gu.rizmów w 22'C *
> 300 jtk/l mt;

' we wszYstkich Próbkach ( SUW Olszyc Sz|achecki - woda podawana do sieci, Czachy 23 ,
loka| mieszkalny, Olszyc Folwark 2ż - ]okal mieszkalny) pobranych w dniu 24.01.2019 r,
PrZęZ Pracownika PSSE W Sied|cach zgodnie ze sprawozdaniem zbadań nr
OL-LBW.6210.182ln-]84ln.2019 z dnia 29.07.2019 r. ogólna liczba mikroorganizmów
w 22'C wynosiła ok. 3000 jtk/l ml;

Zgodnie Z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia zalecana wartość ogóInej |iczby
mikroorganizmów w 22'C wynosi: do l00 jtk/l ml w wodzie wprowadzanej do sieói
wodociągowei oraz do 200 jtk/l ml w kranie konsumenta - wańość parametryczna _ bez
nieprawidłowych zmian.

Siedlce, dnla 29.0] .20 19 r.

r. przedstawił wyniki badali
przez Laboratorium PWiK
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PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siędlcach na podstawie uzyskanych wyników
badań ww. Próbek wodY Pobranych z wodociągu sióciowego Olszyc SŻlachecki z uwagi na zwięksroną
zalecaną ogÓIną 1iczbę mikroorganizmów w żZoC,zobowiąŻuje Gminę Domanice do podjęcia dalszych
skutecznYcll działań naprawczych zmierzających do dóprowadienia parametru ogólna liizba
mikroorganizmów w 22oC do wartości zalecanych określonych * ,orporiądzeniu Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia Ż0l7 r. w sPrawie jakości wody prze znaczonej ao spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017 r.,poz.2294).
Uwaga:

W Żadnej z ww. Próbek wody nie stwierdzono bakterii grupy coli w 100 ml, bakterii
Escherichia coli w 100 mt oraz paciorkowców kałorrych (enterokoki).

W załączeniu:
Komunikat Nr 4 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z dnia 29 .01 .ż019 r.

Otrzvmuia:
(P Adresat /:a zwrotnym poświadczeniem odbioru/
2. Wójt Gminy Domanice, Domanice 52, 08-1l3 Domanice
3. aa

Sprawę prowadzi : Elżbieta Dębska
tel.25 644 20 40 wew.6l

Z upoważnienia
Państwowąo Powiatowego

itarneg,o

7,<a Powialowtgo
lnrpkton w §iedlcach

Rysza Iłv'ńbeI
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KOMI]NIKAT nr 4

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIBDLCACH

z dnia 29"07.2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez
wodociąg Olszyc Szlachecki w miejscowościach:

Czachy. Emilianówka. Olszvc Szlachecki. Olszvc Folwark" Olszyc Włościański.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Siedlcach informuje, że
w badaniach jakości wody z wodociągu Olszyc Szlachecki zaopatrulącego miejscowości:
Czachy, Emilianówka, Olszyc Szlachecki, Olszyc Folwark, Olszyc Włościański, gmina
Domanice w powiecie siedleckim, stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba
mikroorganizmów w 22'C.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach ocenia wodę jako
warunkowo przvdatna do spożycia"

W związku z podwyższoną wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów
w 22oC, wodę do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożyłvanych
na surowo oraz mycia naczyń należy uprzednio przegotować (minimvm przez 2 minuty)
i pozostawić do ostudzeniabęz gwałtownego schładzania.

Aktualnie trwają pracę mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej
wymagania zalęcane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody ptzęznaęzonej do spozycia przezludzi (Dz.U, z20I7 r.,poz.2ż94).

Zalęcenię obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.
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