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Siedlce, dnia: 05.11.2019
SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6210.1121/n-1122/n.2019

Nazwa i adres Klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Samtarny w Siedlcach, ul. Pomatowsk:ego 31 08-110 Siedlce

Podstawa badai: Pismo OL-LBW.630.39.2018 z dnia 14.12.2018 URZAQ GRIZY DOMANICE
Rodzaj probek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi WPELYNELO

Micjsce pobrania prébek: Wod. publ. Olszyc Szlachecki KANCEL/ . RIA OGOLNA
Data pobrania probek: '28.10.2019:-

Prabki pobral: PSSE Siedlce- Sekeja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny) Q 8 "'1 % = 2619

Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

Nr protokofu pobrania probek. SIED/HKN/162/74/2019

Data przyjecia probek 28.10.2019 g : > ; #L)

Data rozpoczgeia i zakonczenia badan 28,10, - 05.11.2019 st bl ﬁ@ﬁﬁlg — t —
Inne informacje dotyczace probek Stan prébki (ek) nie budzi zastrzezen d

Cel badania Przedlozenie jednostkom nadzorujgcym (zgodnos¢ z przepisami prawa)

Wyniki badan ’awarte w sprawo:damu odnosl_a sie wylgcznie do otrzymanej probki. Laboratorium podaje niepewnosc dla wynikow, Alore po uw 'glgdmenm
niepewnosci zawierajq warto$¢ parametryczng (dla okreslenia ich miarodajnosci) lecz niepewnosct nie uwzglednia sie przy shwierdzaniu zgodnosci..
Laboratorium przyjelo zasade prostej akceptacyi, w kidrej niepewnosé pomiaru nie moze byé stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci
parametrycznych. Wynik zgodny (akceptacja) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci nie przekracza lub osigga wartosé parametryczng, przy czym ryzyko blednej
akceptacyi wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej. Wynik niezgodny (odrzucenie) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci

przekracza wartosé parametryczng, przy czym ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej.
Niepewnosé wyniku badania nie uwzglednia niepewnosci znwiqzanej z pobieraniem prébki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze byé
powielane inaczej niz w catosci.

Opis i identyfikacja probki:
Nr problu God7 pobr. Ozn kllcnta Rod7aj probki i punkt pobrdnm

H"lln ll 00 2 Olszvc Folw.xrk 22, Iol\al mieszkalny, kuchnn kr.m

l lZZ'n l l 10 3 SUW Olszvc Sllacheclu. W oda poda“ana do sieci

Akt pum ny: Ro:por:qdveme ‘Lim/.slra Za’rowm z dn 7 grudma 20/ 7 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz 2294)

L W) mkl badan mlkroblologlcznych Legenda: “mi" ~nie wykryto, *-"- nie badano
{ Nume robek ﬂlkl |
| Lpad Wskaznik, metodyka Jm - Lo wy i
- . R - AL 1121/n 1122/n :
‘1 Bakterie grupy coli lllczba 0 0 ‘

{PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

| Wartos¢ parametryczna: liczba mikroorganizmow 0 jtk100 ml wody
‘Dopuszcza sig pojedynicze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakterii
:grupy coli <10 jtk/100mI nalezy wykonac badanie parametru E. coli i
ienterokokow chem wykluczema 1ch obecnoscn

2 Enterokoki liczba 0 i 0
PN-EN [SO 7899-2:2004
‘Wartosé paramelryczna llczba m|kroor°an|zmow 0 )tl\ W IOO ml wody

3 Esd\erl(_hld coli liczba 0 v
‘PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04
iWartose paramelryczna liczba mxkroorgamzmow 0 th w 100 ml \vody

4 Ogolna liczba mlkroorganlzmow na agarze odzywczym w1iml liczba ok. 5000 : 10
‘wody po 72 hw 22 °C % ‘
PN-EN ISO 6222:2004
'Wartos'é parametryczna: Bez nieprawidlowych zmian

l )nAumznl Lenerowany e!ellmnu.uu POL -M«I T U’-I~l6 Daia wye dumu I( 09 2019 Numer: ()L-LBW. 62/",11._7—1'11--1 122:n.2019. - .\'lrr;m 123



Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczala.
100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe],
ZOOJII\/I ml w kmnle konsumcnld

2. Wyniki badan fizykochemicznych )  Legenda: ** - nie badano
; Nume robek w mkl
Lp. Wskaznik, metodyka Jm - — ry P y
e e I s 1123/n 1122/
i1 lAzotany mg/I | ponizej 1,8 ponizej 1, 8

'PN-82/C-04576/08 (#) !
| Wartos¢ parametryczna: 50 mg/I

2 |Azotyny mg/| 0,09 0, 04
PN-EN 26777:1999
Wartos¢ parametryczna: 0,50 mg/l
Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowe)
lub innych urzadzen dystrybucyji nic moze przekraczac wartosci 0.10 mg/l

3 ‘Barwa mg/I 10 10
'PN-EN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06
Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian
Pozadana wartos¢ tego p'lramelru w wodzne w I\rame I\onsumcma do l) mg PUI

4 Chlor wolny, (B) mg/! 0,03 0,17
Metoda producenta testu Merck Millipore Nr 1.00599
. Wartos¢ parametryczna: 0,3 mg/l

5 Jonamonu B 'mg/I 1,1 1,2
PN-ISO 7150-1:2002
Wartos¢ paramemczna 0 50 mg/l

6 Mangan ipg/l i 34 112
\PB-15-Al, wyd. 2 z dn. 26.10.2011r. ' :
fMetoda FAAS E
Wartos¢ paramclr) czna: w0 pc/l i i

7 Metnosé NTU 0,79 + 0,24N ' 1,1+ 0,3N

'PN-EN 1SO 7027-1:2016-09
Warto$¢ parametryczna: Akceptowalna przez konsumentow i bez

‘nieprawidtowych zmian
Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU

8

10

‘Przewodnosc elektryczna wiadciwa pS/cm
!PN -EN 27888:1999

(w temp. 25 °C)

'Wartosé parametryczna 2500 pS/cm

‘Smak (Liczba progowa smaku) TEN
{PN-EN 1622:2006 :
éMcloda uproszezona, parzysta, wybor niewymuszony, trzech oceniajacych i

éCzas przechowywania probek: do 48h i
%Temperatura badan: 21-25 °C

Wartos¢ parametryczna: Akceptowalny przez konsumentow i bez

mcprawnd!owych zmian

Stezeme jonéw wodoru (pH)
PN-EN ISO 10523:2012

,(w temp. 25 °C)

Warlosc paramclryczna 6,5-9,5

11

Zapach (Llczba progowa zapachu) TON
{PN-EN 1622:2006

:Metoda uproszezona, parzysta, wybodr niewymuszony, trzech oceniajgcych

;Czas przechowywania probek: do 48 h

ETcmpcratura badan: 21-25 °C

!Wanos&é parametryczna: Akceptowalny przez konsumentow i bez

[)nkumc'm generowany eleklmmc:me POL-06-1T-02-116, Data u)xlaum 16.09. ’0!)

289

pbniiéj 1 a.kce.bt_.-

poriiiej '_1~ak>c‘ébit_.m »

7;5

273

7,4

Numer: OL-ILBW.6210.1121:n-1122:1.2019,

R pv:)niiej 1 akcept.

ponlzeJ 1 akcept
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nleprawldlow\ch Lmnan :
ug/l 58 147

'i‘Z Zelaio ogolne
'PN-ISO 6332:2001
Wdrlosé paramguyczna 200 pg/l

Inwnlna pnm-e "Itc:hu"- wmlA pnnl ¢ granicy znaczalnoscl,

"B" hadan/a poza zakresem akredvlaql PCA nr 4B 363 (-“ - norma arc
N - niepewnosc rozszerzona przy prawdopodobieristwie rozszerzenia okolo 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2
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