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Siedlce, dnia: 03.08.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6211.1133/z-1134/2.2020

Nazwa i adres klienta. Gmma Domanice, Domanice 52, 08 113 Domamce, Odbiorca: Urzqd Gminy Domanice, Domamce 52,08-113
Domanice

Podstawa bada: Umowa HKN.440.1.11.2020 z dnia 10.01.2020 r.

Rodzaj probek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania probek: Wod. publ. Domanice

Data pobrania probek: 29.07.2020

ki pobral: PSSE Siedlce - Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)

Metoda pobierania probek PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Nr protokotu pobrania probek: SIED/HKN/131/20

Data przyjecia probek 29.07.2020

Data rozpoczgcia i zakonczenia badan  29.07. - 01.08.2020

Inne informacje dotyczace probek Stan prébki (ek) nie budzi zastrzezen

Cel badania a Przedlozenie Jednostkom nadzorujacym (zgodno$é z przepisami prawa)

]nformacye dot. daty, goa’zm 1y, mlejsca i punktu pobrania prébki sq zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawce.

Wyniki badari zawarte w sprawozdaniu odnoszq sig wylqcznie do otrzymanej prébki. Laboratorium podaje niepewnosé¢ dla wynikéw, kidre po uwzglednieniu
niepewnosci zawierajq wartos¢ parametryczng {dla okreslenia ich miarodajnosci) lecz niepewnosci nie uwzglednia sig przy stwierdzaniu zgodnosci. Laboratorium
przyjelo zasade prostej akceptacyi, w kidrej niepewnosé pomiaru nie moze by¢ stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametrycznych.
Wynik zgodny (akceptacja) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci nie przekracza lub osigga wartosé parametryczng, przy czym ryzyko blednej akceptacji wynosi
do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej. Wynik niezgodny (odrzucenie) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci przekracza wartosé
parametryczng, przy czym ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej. Niepewnos¢ wyniku badania
nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.

Opis i identyfikacja proébki: B
Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

1133/z 10:30 1 Domanice - hydrofornia, woda podawana do sieci
1134/1 10:35 2 Podzdréj 27 - lokal mieszkalny, kuchnia - kran

prawny Rovpoquzeme Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

1. Wyniki badan mlkroblologlcznych Legenda: "nw" - nie wykryto, "-* - nie badano

‘ 3 Nume rébek, wyniki ‘
| Lp. Wskaznik, metodyka CJm ! e : ki — .
"7777“ S L % ) N i ! 1133/z ‘j ~1134/z o
1 Bakterie grupy coli liczba | 0 : 0

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Wartos¢ parametryczna: liczba mikroorganizméw 0 jtk100 ml wody _
Dopuszcza sig pojedyricze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakterii '
\grupy coli <10 jtk/100ml nalezy wykona¢ badanie parametru E. coli i i {
enterol\okow celem wykluczema xch obecnoscn i

2 Enterokoki - liczba | 0 0
'PN-EN ISO 7899-2:2004 i ‘
Warto$¢ parametryczna liczba mlkroorgamzmow 0jtk w 100 ml wody i |

3 Escherlchla coli jliczba " 0 0
'PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 i
Warto$¢ parametryczna: liczba mikroorganizméw 0 jtk w 100 ml wody ‘

4 Ogolna liczba mrlkroorgamzmow na agarze odzywczym w 1ml liczba | 3 _ 21
wody po 72 h w 22 °C i | |
'PN-EN ISO 6222:2004 l
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Siedlce, dnia: 04.08.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6211.1135/z-1137/2.2020

Nazwa i adres klienta: Gmina Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice, Odbiorca: Urzquminy Domanice, Domanice 52, 08-113

Domanice
Podstawa badan: Umowa HKN.440.1.11.2020 z dnia 10.01.2020 r.
Rodzaj probek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania probek: Wod. publ. Olszyc Szlachecki
N~a pobrania probek: 29.07.2020
+-~ki pobrat: PSSE Siedlce - Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)
Metoda pobierania prébek PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Nr protokotu pobrania probek: SIED/HKN/132/20
Data przyjecia probek 29.07.2020
Data rozpoczgeia i zakoiiczenia badan 29,07, - 01.08.2020
Inne informacje dotyczace probek Stan probki (ek) nie budzi zastrzezen
Cel badania Przedlozenie jednos(lgom nadzorujgcym (zgodnos¢ z pr;gzpisargi_p_ravya)

Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania prébki sq zgodne = danymi podanymi przez Zleceniodawce.

Wyniki badan zawarte w sprawozdaniu odnoszq sie wylgcznie do otrzymanej prébki. Laboratorium podaje niepewnosé dla wynikéw, ktére po uwzglednieniu
niepewnosci zawierajq warto$¢ parametryczng (dla okreslenia ich miarodajnosci) lecz niepewnosci nie uwzglednia sie przy stwierdzaniu zgodnosci. Laboratorium
przyjelo zasade prostej akceptacyi, w ktdrej niepewnosé pomiaru nie moze byé stosowana Jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametrycznych.
Wynik zgodny (akceptacja) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci nie przekracza lub osiqga wartos¢ parametryczng, przy czym ryzyko blednej akceptacji wynosi
do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej. Wynik niezgodny (odrzucenie) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci przekracza wartosé
paramelryczng, przy czym ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej. Niepewnosé wyniku badania
nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobr;r-l-ia

1135/z 09:45 sl Olszyc Szlachecki W, woda podawana do sieci )
Slz 10:00 2 Emilianéwka 59, lokal mieszkalny ] ) ) B N
11372 10:10 3 Czachy 38, lokal mieszkalny

Aki prawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

1. Wyniki badan mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

vt 3 Numery prébek, wyniki
Lp. Wskaznik, metodyka WM e e BN N %
| 1135/2 sz | 137/

‘1 |Bakterie grupy coli |liczba 0 0 i 0
'PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | | | I
Wartos¢ parametryczna: liczba mikroorganizméw 0 jtk 100 ml wody | “
Dopuszcza sig pojedyricze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk/100ml nalezy | !
| wykonac badanie parametru E. coli i enterokokéw celem wykluczenia ich obecnosci. !

2 Enterokoki |
[PN-EN IS0 7899-2:2004 |
| Wartos¢ parametryczna: liczba mikroorganizmow 0 jtk w 100 mi wody ’,

'3 Escherichia coli
{PN-EN [SO 9308-1:2014-12+A12017-04
Wartos¢ parametryczna. liczba mikroorganizméw 0 jtk w 100 ml wody

4 Ogélna liczba mikroorganizméw na agarze odzywczym w 1 mi wody po %liaba ‘ 6 31 ‘ 37
72hw22°C !
PN-EN IS0 62222004
Wartos¢ parametryczna Bez nieprawidlowych zmian
Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala
100 jtk/I ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
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2. Wymkl badan fizykochemicznych Legenda: ™" - nie badano

‘ Numery probek, wyniki ‘
Lp. Wskaznik, metodyka L m R b S
Ll B , 1135/z 1136/z 1137/z |
1 Azotany |mg/l ponizej 1,8 ponizej 1,8 ponizej 1,8
| PN-82/C-04576/08 (#) |

 Wartosé parametryczna: 50 mg/ | | |

2 Azotyny mg/| ponlzej 0,04 pomze] 0,04 0,09
{PN-EN 26777:1999 | | |

%Warluéé parametryczna: 0,50 mg/l

Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen

|dystrybucyji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l | |

3 Barwa
| PN-EN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06

| Akcep Ina przez k ow i bez nieprawidlowych zmian

Pozqdana wartosc tego parametru w wodz:e w kranie konsumenta - do 15 mg PU1

4 Chlor wolny, (B) mg/l | 0,11 0,06 0,05
Metoda producenta testu Merck Millipore Nr 1.00599 |
Warto$¢ parametryczna: 0,3 mg/l

5  Jon amonu mg/| 1,2 1,2 1,0
PN-ISO 7150-1:2002
Warto$¢ parametryczna: 0,50 mg/l
/6 | Mangan g/l 94 65 34
|PN-EN ISO 15586:2005 |
|Metoda: ETAAS |
| Wartosc¢ parametryczna: ?0 ug/ | |

7  Metnos¢ INTU 0,40 ‘ 0,20 0,29 “
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |
Wartos¢ p ryczna: Akcep! Ina przez } ow i bez nieprawidiowych zmian i 1 1
Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU-

| SN oo, St o SRR ST S : P L " 3

8  Przewodnoéé elektryczna ‘wiasciwa  uS/em 300 ; 273 | 270

PN-EN 27888:1999 | | ;‘
(w temp. 25 °C) i
Wartos¢ parametryczna: 2500 pS/cm ! | | i ‘
9  |Smak (Liczba progowa smaku) TFN ponizej 1 akcept. ponizej 1 akcept. ponizej 1 akcept.|
PN-EN 1622:2006 |
Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewy trzech iajacych
Czas przechowywania probek: do 48h | i ‘
Temperatura badan: 21-25 °C | i
Wartosé parametryczna: Akceptowalny przez } ow i bez nieprawidlowych zmian ‘

7,5 7,5 ; 7,5

|10 |Stezenie jonéw wodoru (pH)
|PN-EN 1SO 10523:2012 |
(w temp. 25 °C) |
Wartos¢ parametryczna: 6,5 - 9,5

11 Zapach (Liczba progowa zapachu) TON ponizej 1 akcept. ponizej 1 akcept.

|PN-EN 1622:2006

| Metoda uproszczona, parzysta, wybor ni trzech

| Czas przechowywania probek: do 48 h

| Temperatura badan: 21-25 °C

| Warto$¢ parametryczna: Akceptowalny przez k ow i bez nieprawidtowych zmian |
12 Zelazo ogdlne g lug/! 1 169 57 j 55 .
| PN-ISO 6332:2001 { | !
Wartos¢ parametryczna: 200 pg/l | | |

|
|
1
|
|

ponizej 1 akcept.|

"B g hadama poza zakresem akredytacyi I’(,A nr AB .)6) ( # ) norma archiwalna; ponizej ”Ilc"ba " - wynik ponizej gramcy oznaczalnosci,

Autoryzowal
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iWartos’é parametryczna: Bez nieprawidlowych zmian ' '
|Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: [
100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, '
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

2. Wyniki badan fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

| Lp. | Wskaznik, metodyka

Numery prébek, wyniki

1134/z

i3 2 5

1 Barwa mg/
PN-EN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06
| Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian ‘
!POquana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/ |

5

5

2 Metnoéé NTU
|PN-EN ISO 7027-1:2016-09
'Warto$¢ parametryczna: Akceptowalna przez konsumentow i bez
|nieprawidlowych zmian
|Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU

0,25

0,69

3 Przewodnosé elektryczna wiasciwa
'PN-EN 27888:1999

{(w temp. 25 °C)

'Warto$¢ parametryczna: 2500 uS/cm

pS/cm

455

4  |Smak (Liczba progowa smaku) TFN
PN-EN 1622:2006
|Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony, trzech oceniajacych l
\ iCzas przechowywania probek: do 48h
‘ Temperatura badan: 21-25 °C
Warto$¢ parametryczna: Akceptowalny przez konsumentow i bez ,
inieprawidiowych zmian {

ponizej 1 akcept.

416 I

ponizej 1 akcept.

|

'5 |Stezenie jonéw wodoru (pH)
: 'PN-EN ISO 10523:2012

(w temp. 25 °C)

-LWanos'é parametryczna: 6,5 - 9,5

7,9

7,8

;6 |Zapach (Liczba progowa zapachu) TON
! |PN-EN 1622:2006
[ %Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony, trzech oceniajacych

Czas przechowywania probek: do 48 h

| Temperatura badan: 21-25 °C

'Warto$¢ parametryczna: Akceptowalny przez konsumentow i bez
‘nieprawidlowych zmian

"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (%) - norma archiwalna; ponizej "liczba" - wynik ponizej granicy oznaczalnosci,

Autoryzowal
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