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Siedlce, dnia: 21.02.2020
SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6211.273/z-275/2.2020
Nazwa i adres klienta: Gmina Domanice, Domanice 52, 0—8-—ﬁ3~Domanice, Odbiorca: Urzad'Gminy Domanice,uafnanice 52, 08?1 i3o—
Domanice
Podstawa badan: Umowa HKN.440.1.11.2020 z dnia 10.01.2020
Rodzaj probek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania probek: Wod. publ. Domanice
Data pobrania prébek: 18.02.2020
Prébki pobrat: PSSE Siedlce- Sekeja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)
Metoda pobierania prébek PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Nr protokoku pobrania prébek: SIED/HKN/32/2020
Data przyjecia probek 18.02.2020
Data rozpoczgeia i zakoiiczenia badain  18,02-21 .02.2020
Inne informacje dotyczace probek Stan prébki (ek) nie budzi zastrzezen
Sl Przedlozenic jednostkom nadzorujgcym (2g0dnoSé z przepisami prawa)

Wyniki badasi zawarte w sprawozdaniu odnoszq sig wylgcznie do otrzymanej probki. Laboratorium podaje niepewnosé dla wynikéw, ktére po uwzglednieniy
niepewnosci zawierajg wartosé parametryczng (dla okreslenia ich miarodajnosci) lecz niepewnosci nie wwzglednia sig przy stwierdzaniu zgodnosci..
Laboratorium przyjeto zasade prostej akceptacji, w ktdrej nigpewno$é pomiaru nie moze by¢ stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci
parametrycznych. Wynik zgodny (akceptacja) - Jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci nie przekracza lub osigga wartosé parametryczng, przy czym ryzyko blgdnej
akceptacji wynosi do 50% w praypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej. Wynik niezgodny (odrzucenie) - jezeli wynik pomiaru bez niepesenosci
przekracza wartosé parametryczng, przy czym ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej.
Niepewnosé wyniku badania nie uwzglednia niepewnosci zwiazanej z pobieraniem probki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢
powielane inaczej niz w calosei.

Opis i identyfikacja prébki: B |
Nr prébki Godz. pobr. Ozn. klienta Rodzaj probki i punkt pobrania

273/z 09:30 1 Hydrofornia Domanice, woda poda!"ana do ;igci e } n
274/z 09:10 2 Kopcie 18, lqkal micszkaluy o ]
2751z 09:20 3 Podzdr6j 27, lokal mieszkalny

Akt pravny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia = dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, poz. 2294).

1. Wyniki badan mikrobiologicznych

Legenda: ‘nw" - nie wykryto, *-* - nie badano

Lp. Wskaznik, metodyka Jm - Plumery pehil; wynik
. _‘___2_73IZ 274/z 275/z
1 Bakterie grupy coli liczba 0 0 0
{PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 H ‘
Wartoé¢ parametryczna: liczba mikroorganizméw 0 jtk100 ml wody i
Dopuszcza sig pojedyficze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk/100ml nalezy
wykonac badanie E. coli i kokéw celem wykluczenia ich obecnosci.
2 iEnterokoki liczba 0 0
PN-EN ISO 7899-2:2004
Warto& parametryczna: liczba mikroorganizméw 0 jtk w 100 ml wody N
3 iEscherichia coli liczba 0
PN-EN I1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 $ H
Wartos¢ parametryczna: liczba mikroorganizmow 0jtk w 100 ml wody ; ' I " o o o
4  !0gélna liczba mikroorganizméw na agarze odzywczym w 1 mi wody po  iliczba i 16 i 20 i 40
i72hw22°C ‘
{PN-EN 150 6222:2004
Wartosé p yeana: Bez nicprawidlowych zmian
, Zalecassig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala: i i i
: 100 jtk/1 ml w wodzic wp dzanej do sieci wodociggowej, i i
: 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. i i i

Nuner: OL-LBIV.6211.2735-275-2020,  Sroma 122

Dok generowany elekironicznie, POL-06-1T-02-F16, Data wydania 16.09.2019



2. Wyniki badaii fizykochemicznych
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Legenda: ™" - nie badano

Wskaznik, metodyka

Numery prébek, wyniki

Im

274/z

275/z

~C—h—lor wolny, (B)

Metoda producenta testu Merck Millipore Nr 1.00599
Wartos¢ paremetryczna: 0,3 mg/l

mg/l

0,06

0,06

2

Smak (Liczba progowa smaku)
PN-EN 16222006

gMcmd:| Uproszczona, parzysta, wybor niew
:Czas przechowywania probek: do 48h

‘ Temperatura badan: 21-25 °C

I 24 Al
i yczna: p

‘Zapach (Liczba progowa zapachu)
IPN-EN 1622:2006

EMetoda Uproszczona, parzysta, wybor ni
iCzas przechowywania probek: do 48 h
;’l‘empera(ura badan: 21-25 °C

| Wartosé p

trzech iajacyct

yezna: Akeep y przez } i bez nieprawidt

ych zmian

TFN

ToN

{
i
i

EPoniiej 1 akcept.

ponizej 1 akcept.

ponizej 1 akcept.

ponizej 1 akcept.

'poniiej 1 akcept.

ponizej 1 akcept.

Auwtorvzowal

Starszy asypient S3viG Miodszy asystent
: . .y
de FauinONGel ... mg* Dorota Mogielnicka
Dok lektronicznie. POL-06-IT-02-F16, Data vivdeania 16.09.2019

"B" - budania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565: (%) - norma archiwaina; ponizej "liczba” - wynik pon,

KONIEC SPRAWOZDANIA

izej granicy oznaczainosci,

Numer: OL-LBW.6211.273:-275/=.2020,

Strona 2z 2
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Siedlce, dnia: 21.02.2020
SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6211.276/z-278/2.2020

Nazwa i adres klienta: Gmina Domanice, Domanice 52, 08-113 Dom;;ice, Odbiorca: Urzad Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113
Domanice

Podstawa badaii: Umowa HKN.440.1.11.2020 z dnia 10.01.2020

Rodzaj probek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania probek: Waod. publ. Olszye Szlachecki

Data pobrania probek: 18.02.2020

Probki pobrat: PSSE Siedlce- Sekeja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)

Metoda pobierania probek PN-EN ISO 19458:2007, PN-1SO 5667-5:2017-10

Nr protokolu pobrania prébek: SIED/HKN/33/2020

Data przyjgcia probek 18.02.2020

Data rozpoczgcia i zakonczenia badai 18.02-21.02.2020

Inne informacje dotyczace prébek Stan probki (ek) nie budzi zastrzezen

Cel badania Przedlozenie jednostkom nadzorujgcym (zgodno$é z plj_z_ggisqp_m! prawa)

Wyniki badan zawarte w sprawozdaniu odnoszq si¢ wylgcznie do otrzymanej prébki. Laboratorium podaje niepewnosé dla wynikéw, ktére po uwzglednieniu
niepeywnosci zawierajq wartosé parametryczng (dla okreslenia ich miarodanosci) lecz niepevenosci nie uwzglednia sig przy stwierdzaniu zgodnosci..
Laboratorium przyjelo zasadg prostej akceptacji, w kidrej niepewnos¢ pomiaru nie maze byé stosowana Jako dodatkowa tolerancjaw odniesieniu do wartosci
paramenycznych. Wynik zgodny (akceptacja) - Jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci nie przekracza lub osigga wartosé parametryczng, przy czym ryzyko blednej
akceptacyi wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametryczney. Wynik niezgodny (odrzucenie) - Jezeli vwynik pomiaru bez niepewnosci
przekracza wartosé Pparametryczng, przy czym ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniky zblizonego do wartosci parametrycznej.
Niepewnosé wyniku badania nie wwzglednia niepewnosci 2wigzanej z pobieraniem probki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze byé¢
powielane inaczej niz w calosci.
Opis i identyfikacja probki:
Nr prébki Godz. pobr. Ozn. klienta Rodzaj probki i punkt pobrania

276/z 08:35 1 Olszyc Szlachecki SUW,»woda podawana do sieci
277z 08:45 2 Emilianéwka 59, lokal mieszkalny
278/z 08:55 3 Czachy 38, lokal mieszkalny

Akt pravmy: Rozporzadzenie A//l:llljlra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do Spozycia przez Iudzi (Dz.U. poz. 2294).

1. Wyniki badan mikrobiologicznych Legenda: "nw" - nie wykiyto, *-* - nie badano

Lp. Wskaznik, metodyka m _Numery s, wymki' -
276/z ; 277/z ! 278/z i
1 [Bakterie grupy coli liczba 0 0 0
PN-EN [SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 ¥
Wartoéé parametrycana: liczba mikroorganizmow 0jtk100 ml wody
E Dop si¢ pojedyiicze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakrerii grupy coli <10 jtk/100ml nalezy
H wykona¢ badarie p E.colii kokow celem wykl ia ich ob ci.
2 iEnterokoki liczba 0 0 0
PN-EN ISO 7899-2:2004
Wartos¢ parametryczna: liczba mikroorganizméw 0 jtk w 100 ml wody H
3 Escherichia coli liczba 0 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Wartoéé p Yezna: liczba mik izmow 0 jik w 100 ml wody
4  |Ogéina liczba mikroorganizméw na agarze odzywczym w 1 mi wody po  iliczba : 8 26 61 i
72hw22°C i i '
PN-EN IS0 6222:2004
Wartos¢ parametryczna: Bez nieprawidiowych zmian
Zaleca si¢, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej.
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. N i

Dok generowany elekir ie, POL-06-IT-02-I16, Data wydania 16.09.2019 Numer: OL-LBIV.6211.276/2-278/. 2020, Strona 1z 2




Legenda: ™" - nie badano

2. Wyniki badan fizykochemicznych

i N obek, i

i Lp. Wskaznik, metodyka Im - imesy prabek i !
276/z 277/z 278/z

i1 |Chlor wolny, (B) ma/l 0,46 0,18 0,23

Wartos¢ parametryczna: 0,3 mg/l

i i
, Metoda producenta testu Merck Millipore Nr 1.00599 i
i

i
i

"B badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (%) - norma archiwaina; ponizej "liczba” - wynik 1;oni2ej granicy oznaczalnosci,

/’\’ Zatwierdzil

Autoryzowal
/i K
Starszy ¢; nt SBWIG Micdszy asystent R
e oh },.;,b};
areRene W, .5 A" KONIEC SPRAWOZDANIA ,
5
Dokunrent g i elektronicznie, POL-06-IT-02-16, Data weydaniar 16.09.2019 Numer: OL-LBW.6211.276-27822020,  Strona 222




